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Podgorica, 07.11.2023. godine


Na osnovu člana 94 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023), CEDIS d.o.o Podgorica donosi sljedeću  

IZMJENU I DOPUNU

Tenderske dokumentacije br. 104/23 od 25.10.2023. godine – za otvoreni postupak javne nabavke radova – STS 10/0.4KV-160kVA „PUMPNA STANICA OBLUN“ SA PRIKLJUČNIM DV 10KV - PODGORICA

1.) Vrši se izmjena u word dokumentu tenderske dokumentacije na strani 3 u dijelu 
3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:1] [1:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


na način što tekst koji je glasio: 
“Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrijebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za ove vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na matrijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama.

Niže na linku se nalazi situacioni plan
https://projekti.cedis.me/bitrix/tools/disk/uf.php?attachedId=122051&action=download&ncc=1

Ponuđači su dužni da u finansijskom dijelu ponude, za transformator, niskonaponski razvodni orman, kabal, stub i ostalu opremu, u koloni „Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke“, upišu naziv proizvođača, tip i zemlju porijekla ponuđene robe.
Isporučena roba mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i ponudom. 
Podaci o projektantima i revidentima su: 
Projektant: „SIENERSYS" d.o.o. Odgovorni projektant: Igor Strugar, dipl.ing.el. 
Revident: „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“ d.o.o. Revizor: Luka Grubiša, spec.sci.maš. 
Pregled projektne dokumentacije potencijalni ponuđači mogu izvršiti najkasnije 10 dana prije termina za predaju ponuda. Zahtjev za pregled projektne dokumentacije se šalje elektronski na mail adresu: radisav.jelic@cedis.me.”


Mijenja se i glasi:
“Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrijebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za ove vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na matrijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama.

Niže u dokumentima nalazi se situacioni plan












Ponuđači su dužni da u finansijskom dijelu ponude, za transformator, niskonaponski razvodni orman, kabal, stub i ostalu opremu, u koloni „Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke“, upišu naziv proizvođača, tip i zemlju porijekla ponuđene robe.
Isporučena roba mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i ponudom. 

Podaci o projektantima i revidentima su: 

Projektant: „SIENERSYS" d.o.o. Odgovorni projektant: Igor Strugar, dipl.ing.el. 
Revident: „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“ d.o.o. Revizor: Luka Grubiša, spec.sci.maš. 

Pregled projektne dokumentacije kao i obilazak lokacije potencijalni ponuđači mogu izvršiti najkasnije 10 dana prije termina za predaju ponuda. Zahtjev za pregled projektne dokumentacije i obilazak lokacije se šalje elektronski na mail adresu: radisav.jelic@cedis.me.”




2. Vrši se izmjena u word dokumentu tenderske dokumentacije kao i na portalu cejn u dijelu 9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA, pa sada glasi: 

“Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 23.11.2023. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana  23.11.2023. godine u 10:00 sati.

 Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ul. Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica;
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude

radnim danima od od 8:00 do 12:00 sati, zaključno sa danom 23.11.2023. godine do 09:30 sati.
Otvaranje dijela ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude održaće se dana 23.11.2023. godine u 10:00 sati u prostorijama naručioca na adresi  ul. Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica. 

Ostale odredbe Tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

[bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.
	
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D. Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a. Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.



                                                     Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
     Co:                                     
   - Svim ponuđačima                                                      
   - Predsjedavajućem komisije                                         Predsjedavajući član
   - a/a                                                                                   
                                                                                      Marija Lubarda, dipl.pravnik    
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STS 10/0,4kV SA 10kV KABLOVSKIM PRIKLJUČKOM 1.1.
Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke dokumentacije :


Prilog:


Datum: Datum revizije i M.P:


MP.


SIENERSYS d.o.o.
Izvršni direktor:
Igor Strugar, dipl. inž. el.


Glavni inženjer :


Investitor :


Objekat: Lokacija:


GLAVNI PROJEKAT
Razmjera:


Br. priloga:
1:500


Br.strane:


Mart, 2023


 ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE - JAKA STRUJA


DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
tel/fax +38220512542/512543  mob.tel +38267012542
Ul. Vaka Đurovica 80/1, Fidija Building, VI floor, 81 000 Podgorica
e-mail: office@sienersys.me  web: www.sienersys.me


Igor Strugar, dipl. inž. el.


STS i uzemljenje: kat.parc. br. 1082,1083 KO "Brežine", Podgorica
10kV kabal: kat.parc. br.1185,2544,1143,1792,1187 KO "Goljemadi", Podgorica 


"CEDIS" D.O.O. - PODGORICA


STS 10/0,4kV - 160 kVA "Pumpna stanica Oblun"


Luka Kostić, msc. en.


Projektant:


SITUACIJA TRASE KABLA I LOKACIJE STS 10/0,4kV


sa priključnim 10 kV kablom


Igor Strugar, dipl. inž. el.
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STS 10/0,4kV SA 10kV KABLOVSKIM PRIKLJUČKOM
Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke dokumentacije :


Prilog:


Datum: Datum revizije i M.P:


MP.


SIENERSYS d.o.o.
Izvršni direktor:
Igor Strugar, dipl. inž. el.


Glavni inženjer :


Investitor :


Objekat: Lokacija:


GLAVNI PROJEKAT
Razmjera:


Br. priloga:
1:500


Br.strane:


Mart, 2023


 ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE - JAKA STRUJA


DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
tel/fax +38220512542/512543  mob.tel +38267012542
Ul. Vaka Đurovica 80/1, Fidija Building, VI floor, 81 000 Podgorica
e-mail: office@sienersys.me  web: www.sienersys.me


Igor Strugar, dipl. inž. el.


STS i uzemljenje: kat.parc. br. 1082,1083 KO "Brežine", Podgorica
10kV kabal: kat.parc. br.1185,2544,1143,1792,1187 KO "Goljemadi", Podgorica 


"CEDIS" D.O.O. - PODGORICA


STS 10/0,4kV - 160 kVA "Pumpna stanica Oblun"


Luka Kostić, msc. en.


Projektant:


SITUACIJA TRASE KABLA I LOKACIJE STS 10/0,4kV


sa priključnim 10 kV kablom


Igor Strugar, dipl. inž. el.
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STS 10/0,4kV SA 10kV KABLOVSKIM PRIKLJUČKOM
Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke dokumentacije :


Prilog:


Datum: Datum revizije i M.P:


MP.


SIENERSYS d.o.o.
Izvršni direktor:
Igor Strugar, dipl. inž. el.


Glavni inženjer :


Investitor :


Objekat: Lokacija:


GLAVNI PROJEKAT
Razmjera:


Br. priloga:
1:500


Br.strane:


Mart, 2023


 ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE - JAKA STRUJA


DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
tel/fax +38220512542/512543  mob.tel +38267012542
Ul. Vaka Đurovica 80/1, Fidija Building, VI floor, 81 000 Podgorica
e-mail: office@sienersys.me  web: www.sienersys.me


Igor Strugar, dipl. inž. el.


STS i uzemljenje: kat.parc. br. 1082,1083 KO "Brežine", Podgorica
10kV kabal: kat.parc. br.1185,2544,1143,1792,1187 KO "Goljemadi", Podgorica 


"CEDIS" D.O.O. - PODGORICA


STS 10/0,4kV - 160 kVA "Pumpna stanica Oblun"


Luka Kostić, msc. en.


Projektant:


SITUACIJA TRASE KABLA I LOKACIJE STS 10/0,4kV


sa priključnim 10 kV kablom


Igor Strugar, dipl. inž. el.
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STS 10/0,4kV SA 10kV KABLOVSKIM PRIKLJUČKOM
Saradnik:


Odgovorni inženjer:


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke dokumentacije :


Prilog:


Datum: Datum revizije i M.P:


MP.


SIENERSYS d.o.o.
Izvršni direktor:
Igor Strugar, dipl. inž. el.


Glavni inženjer :


Investitor :


Objekat: Lokacija:


GLAVNI PROJEKAT
Razmjera:


Br. priloga:
1:500


Br.strane:


Mart, 2023


 ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE - JAKA STRUJA


DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
tel/fax +38220512542/512543  mob.tel +38267012542
Ul. Vaka Đurovica 80/1, Fidija Building, VI floor, 81 000 Podgorica
e-mail: office@sienersys.me  web: www.sienersys.me


Igor Strugar, dipl. inž. el.


STS i uzemljenje: kat.parc. br. 1082,1083 KO "Brežine", Podgorica
10kV kabal: kat.parc. br.1185,2544,1143,1792,1187 KO "Goljemadi", Podgorica 


"CEDIS" D.O.O. - PODGORICA


STS 10/0,4kV - 160 kVA "Pumpna stanica Oblun"


Luka Kostić, msc. en.


Projektant:


SITUACIJA TRASE KABLA I LOKACIJE STS 10/0,4kV


sa priključnim 10 kV kablom


Igor Strugar, dipl. inž. el.
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MIKROLOKACIJA STS 10/0,4kV SA UZEMLJENJEM 2.
Saradnik:


Odgovorni inženjer :


Vrsta tehničke dokumentacije:


Dio tehničke dokumentacije :


Prilog:
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 ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE - JAKA STRUJA


DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
tel/fax +38220512542/512543  mob.tel +38267012542
Ul. Vaka Đurovica 80/1, Fidija Building, VI floor, 81 000 Podgorica
e-mail: office@sienersys.me  web: www.sienersys.me


Igor Strugar, dipl. inž. el.


STS i uzemljenje: kat.parc. br. 1082,1083 KO "Brežine", Podgorica
10kV kabal: kat.parc. br.1185,2544,1143,1792,1187 KO "Goljemadi", Podgorica 


"CEDIS" D.O.O. - PODGORICA


STS 10/0,4kV - 160 kVA "Pumpna stanica Oblun"


Luka Kostić, msc. en.
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Igor Strugar, dipl. inž. el.
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